
睦沢町立睦沢中学校校舎建設事業

要求水準書（案） に関する質問への回答

No 本編
添付
資料

閲覧
資料

頁 第1章第1節 １ (1) ｱ （ｱ） a （a) 項目等 質問内容 回答

1 〇 11 １ ５ (3) 延床面積等
新校舎等：3,000㎡以上とあるが下限面積と
いう理解で宜しいか。上限面積の設定は無い
のか。

上限面積の設定はありません。

2 〇 5 1 1 (2) 4)
セルフモニタリン

グの実施

セルフモニタリングでは「要求水準書及び事
業提案書の全ての内容をリスト化」すること
が求められています。本要求水準書は多岐に
わたる詳細な仕様を含みますが、一文一文を
すべて項目化することは設計実務において極
めて膨大な作業量となります。「構造安全性
の確保」や「設備性能の確保」といった、主
要な性能項目や要求事項（要求性能表の項目
等）に集約してリスト化することは可能で
しょうか。

要求水準書に記載の内容がすべて満たされて
いることを確認できるものとしてください。
詳細な表記の方法等は協議によるものとしま
す。

3 〇 6 1 1 (2) 4)
セルフモニタリン

グの実施

要求水準書には「人間力・社会力を育む」や
「睦沢版ウェルビーイングの実感」といった
抽象的な基本方針が掲げられています。一方
で、セルフモニタリングは「合致しているか
否かで判断できるよう設定すること」とされ
ています。これらの定性的な目標に対しては
協議による確認などの方法で判断することは
可能でしょうか。

定性的な目標に対する確認方法、基準等は協
議により決めることとします。

4 ○ 18 第2章 1 (3) ①(c)
重要機器は浸水しない高さに設置するとの記
載について、洪水浸水想定区域図以外に想定
されている災害はありますでしょうか。

洪水浸水のみを想定します。

5 ○ 38 第2章 3 (7) 提出書類
「解体撤去に係る数量等の根拠となる資料」
とは、提供される既存施設の図面以外にどの
ようなものを想定されていますでしょうか。

既存施設の図面をもとに数量を算定した資料
を作成してください。
併せて、既存施設図面がない施設については
写真や簡易な図面等で数量設定の根拠をお示
しください。

6 ○ 40 第3章 1 (2) ① 建設工事

「工期の前倒し提案」とはどの程度の期間を
期待されますでしょうか。例えば既存施設か
らの移転に必要な期間として1か月程度を考
えればよろしいでしょうか。

学校の引越しは長期休暇等に行うこととなる
ため、それを考慮したご提案をお願いしま
す。

7 〇 41 3 1 6) （a)
施設利用者への安

全対策

「午前7時30分から午前8時10分までは登校時
間のため、工事車両の出入りは不可とする」
とありますが「工事車両」は工事用資材運搬
車両と考え通勤車両は除くとしてよろしいで
しょうか

「工事車両」には工事関係者の通勤車両も含
みます。当該時間帯は生徒の安全を最優先し
たいとの学校からの要望となります。

8 〇 42 3 1 7) （a) 近隣調査

建築準備調査等（周辺家屋影響調査、騒音振
動調査長を含む）とありますが、調査範囲は
学校敷地境界及び搬入道路に接する隣接家屋
を対象と考えてよろしいですか

お見込みの通りです。

9 〇 44 3 1 8) ⑤ ア (b)
既存プール等の解

体・撤去工事

「対象は地中埋設物（基礎・杭等を含む）」
とありますが、既存構造図が有れば提示くだ
さい。

閲覧資料にて確認ください。

10 〇 9
建設業務に含む什
器・備品リスト

黒板又はホワイトボードの寸法の記載があり
ません。寸法の指示をお願いします。また特
記仕様（UDスライダー式、アルミホーロー
板）および備考欄（教室前面・背面に設置）
とありますが、前面の他に背面もUDスライ
ダー式となりますか？

前段：寸法を追記して修正します。
後段：教室背面はUDスライダー式とする必要
はありません。
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